ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На промывку и опрессовку отопленияи МУЗ «Клинический родильный дом»

по ул. Ахшарумова, 82 (старое здание)

	№
	Наименование работ
	единица 

измерения
	количество
	Примечания

	1
	Напуск и спуск воды в систему отопления при 18-ти кратном наполнении системы
	1000 м3
	53,152


	

	2
	Работа компрессора с двигателем внутреннего сгорания мощностью 5 м3/час
	Маш.час
	74,62
	

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, включая элеваторные узлы – первое рабочее испытание, окончательная проверка при сдаче системы (наружный осмотр трубопроводов, присоединение водопровода и гидравлического пресса, установка заглушек и манометра, наполнение системы водой до заднего давления, осмотр трубопроводов и устранение дефектов, ревизия арматуры, прочистка грязевиков, окончательная проверка и сдача системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса).
	100 п.м.
	85,04


	


  Согласовано:

Главный врач МУЗ КРД                                                                                   Огуль Л.А.

